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«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ
№36Г/400 кВА»

Свидетельство № СРО-П-174-582001186620-4604

Заказчик - ООО «Сетевая компания»



Обозна-
чение Наименование Примечание

1.1-1.2 Общие данные

2 Ситуационный план

3 Планы трассы  ВЛИ-0,4 кВ 1:500

4 Координаты опор проектируемых ВЛИ-0,4 кВ

5 Ведомости опор, закрепление и заземление

6 Ведомость элементов проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ

7 Ведомость элементов существующих опор ВЛ-0,4 кВ

8 Ведомость проводов ВЛИ-0,4 кВ

9 Заземлитель для железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ

10 Установка переносного заземления на ВЛИ-0,4кВ

11 Внешний вид опоры П23

12 Внешний вид опоры УА23

13 Внешний вид опоры А23

14 Вешний вид опор К21 и УП21

15 Информационный плакат ВЛИ-0,4кВ

16 Узел ввода СИП-4 в здание

17 Ответвление СИП-4 к вводам в здание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость  ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

CTO34.01-2.2-023.1-2017 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ

с применение на магистрали провода СИП-2 и линейной арматуры ООО "НИЛЕД"

21.0112 Угловые опоры ВЛИ 0,4кВ одностоечной конструкции

на стойках типа СВ105 и СВ110

3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий

электропередачи напряжения 0.38, 6, 10, 20, 35 кВ

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве

Прилагаемые документы

007-2026-ЭС.СО Спецификации оборудования, изделий и материалов на
ВЛИ-0,4кВ

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

007-2026-ЭС Электроснабжение

Общие указания:
1. Рабочая документация по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №36Г/400 кВА» разработана на
основании задания на проектирования, выданного  ООО "Сетевая компания".
2. Согласно заданию на проектирование трассы проектируемой  ВЛИ-0,4 кВ по климатическим условиям
относится, к II-му  району ветровых, к III-му району гололедных нагрузок и II-му  району по степени агрессивного
воздействия окружающей среды, число грозовых часов в году составляет 40-60.
3. Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполнена согласно Сборнику типовых технических решений ПАО «РОССЕТИ»
(СТО34.01-2.2-023.1-2017). Книга 1.2.1 «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ
0,4 кВ с применением на магистрали провода СИП-2 и линейной арматуры ООО «НИЛЕД» и типовому проекту
21.0112 "Угловые опоры ВЛИ 0,4кВ одностоечной конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110".
4. Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется на существующих ж/б опорах и на проектируемых опорах со стойками
СВ 95-3с и СВ 105-5 с применением провода марки СИП-2 сечением 3х50+1х54,6.
5. Закрепление опор в грунте выполняется  в соответствии с типовым проектом СТО34.01-2.2-023.1-2017 и
21.0112, в зависимости от  характеристики грунтов.
6. При строительстве соблюдать требования СНиП  2-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ПУЭ изд.7-ое
и СНиП 305.06-85. Соблюдать мероприятия, обеспечивающие сохранность существующих подземных и надземных
инженерных сооружений.
7.
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Электроснабжение

Общие данные

Таблица расчетных пролетов для ВЛИ-0,4кВ

Марка провода

Параметры РКУ:
ветровой напор Р=500 Па

толщина стенки гололеда b=20 мм
скорость ветра при гололеде V=32 м/с

Характеристика
местности

Пролет ограничения между
опорами

Населенная

 Общие указания:

1. Трасса ВЛ намечена путем рекогносцировочных изысканий.
2. Расстановка промежуточных опор производится с учетом рельефа местности.
3. Расчетные пролеты и стрелы провеса провода приведены в таблицах.
4. Данные по заглублению, закреплению и заземлению опор представлены на

листе "Ведомость опор, материалов".
5. При строительстве ВЛ вблизи действующей, выполнить мероприятия по

технике безопасности, приведенные в пояснительной записке.
6. Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневке минус 29 °С.
7. Приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ подлежат:

- устройство оснований под фундаменты в котлованах,
- монтаж заземлителей.

СИП-2 3х50+1х54,6

36 м

Таблица напряжений и стрел провеса для провода СИП-2 3х50+1х54,6

одноцепными опорами
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Ситуационный план

Существующая
ТП-10/0,4кВ №36Г

Проектируемая ВЛИ-0,4кВ
проводом марки

СИП-2 3x50+1x54,6 на
проектируемых опорах
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План трассы реконструируемой ВЛ-0,4кВ
М 1:500

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
гаражи

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
гаражи

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
гаражи

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
гаражи

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
гаражи

AutoCAD SHX Text
ТП

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
гаражи

AutoCAD SHX Text
ул.Сергеева.СергееваСергеева

AutoCAD SHX Text
0.23 кВ кВ 2 пр.пр..

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ кВ СИП

AutoCAD SHX Text
10 кВ кВ 3 пр.+св.пр.+св..+св.св..

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ кВ СИП

AutoCAD SHX Text
10 кВ кВ 3 пр.пр..

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ кВ СИП

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
10 кВ кВ 3 пр.пр..

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ кВ 4 пр.пр..

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ кВ СИП

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ кВ 3 пр.пр..

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ кВ СИП

AutoCAD SHX Text
0.23 кВ кВ СИП

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ кВ 4 пр.пр..

AutoCAD SHX Text
огороды

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
158

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
158

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
166

AutoCAD SHX Text
168

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ кВ СИП
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Ведомость опор, закрепление и заземление

Ведомость опор, материалов ВЛИ-0,4 кВ Железобетон, м³

Обозначение НаименованиеКол-во, шт
Обозначение
типа закрепления

опор
Номера опор

Стойка СВ 95-3с
0.30 м³

Стойка СВ 105-5
0.45 м³

Всего, м³ Для заземления, кг

ед общ ед общ ед общ ед общ

ВЛИ-0,4 кВ - -

Опоры по т.п.
СТО34.01-2.2-023.1-2017

П23 Промежуточная одноцепная7 А000 2, 6, 7, 8, 9, 10, 131 7 - - 0.3 2.10 - -

А23 Анкерная (концевая) одноцепная1 АР10 1 2 2 - - 0.60 0.60 - -

Опоры по т.п. 21.0112

К21 Концевая одноцепная5 А000 5, 14, 15, 16, 17- - 1 5 0.45 2.25 - -

УП21 Угловая промежуточная
одноцепная 4 А000 3, 4, 11, 12 - - 1 4 0.45 1.80 - -

ИТОГО: 17 9 9 6.75 - -

С учетом отходов на ж/б 1% на
металл 3% 6.82 - -

Заземление опор сопротивлением
до 30 Ом 9 10.4 93.60

Характеристика закрепления опор

А000 - Одностоечная опора без плит и ригелей
АР10 - Двухстоечная опора без плит и ригелей
АР13 - Трехстоечная опора без плит и ригелей
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Ведомость элементов проектируемых
опор ВЛЗ-10кВ

Тип опоры П23 (т.п.
СТО34.01-2.2-023.1-2017)

УА23  (т.п.
СТО34.01-2.2-023.1-2017)

А23 (т.п.
СТО34.01-2.2-023.1-2017)К21 (т.п. 21.0112)УП21  (т.п. 21.0112)

И
Т
О
Г
О

М
а
с
с
а
 

1
 е
д.
,
 

к
г

Номера опор 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13- 1 5, 14, 15, 16, 173, 4, 11, 12

Количество, шт
1 ед. Всего 1 ед. Всего 1 ед. Всего 1 ед. Всего 1 ед. Всего

1 7 1 0 1 1 1 5 1 4 17

Железобетонные элементы

1 Стойка СВ 95-3с (ТУ 5863-007-00113557-94), шт 1 7 3 0 2 2 - - - - 9 900

2 Стойка СВ 105-5 (ТУ 5863-007-00113557-94), шт - - - - - - 1 5 1 4 9 1180

Стальные конструкции

1 Кронштейн У4(20.0139), шт - - 2 0 1 1 - - - - 1 6.8

2 Заземляющий проводник ЗП6, м - - 1 0.00 0.65 0.65 0.65 3.25 - - 3.900000 0.5

3 Универсальный повторный заземлитель УПЗ 16, м 1 7 4 0 2 2 1 5 1 4 18 0.5

Линейная арматура

1 Металлическая лента 20х0,7х1000мм F207, шт 2 14 4 0 2 2 2 10 2 8 34 0.078

2 Скрепа С20, шт 2 14 4 0 2 2 2 10 2 8 34 0.013

3 Комплект промежуточной подвески ES1500, шт 1 7 - - - - - - 1 4 11 0.360

4 Анкерный кронштейн CА1500, шт - - 2 0 2 2 2 10 - - 12 0.300

5 Зажим анкерный РА1500, шт - - 2 0 2 2 2 10 - - 12 0.720

6 Зажим плашечный CD150, шт 1 7 2 0 2 2 1 5 1 4 18 0.130

7 Зажим P72 для УПЗ16 (ЗП6), шт 1 7 2 0 1 1 1 5 1 4 17 0.100

8 Зажим P70, шт - - 4 0 4 4 4 20 - - 24 0.100

9 Ремешок пластиковый Е778, шт 2 14 2 0 2 2 2 10 2 8 34 0.015
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Электроснабжение

Заземлитель для железобетонных опор
ВЛ-0,4 кВ

Примечание.
1.Чертеж разработан на основании типового проекта 3.407-150 с учетом требований
технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006 «О заземляющих электродах и
заземляющих проводниках».
2.Присоединение заземлителей к заземляющему спуску опоры и соединение их частей
между собой выполняется сваркой внахлест. При соединении заземлителей из круглой
стали длина сварного шва должны быть не менее шести диаметров.

5
0
0

L

5
0
0

L
Заземляющий
выпуск

Одностоечные
опоры

Заземляющий выпуск

Опоры с подкосом

500 500

Вертикальный электрод

Вертикальный электрод

Эквива-
лентное
удельное
сопротив-
ление
грунта ρэ,
Ом·м

Вертикальные
электроды

Расход стали
Ø 18 мм

Нормируе-
мое

сопротив-
ление
заземляю-
щего
устройст-
ва, Ом

Количест-
во, шт

Длина
L, м

Длина,
м

Масса,
кг

Повторное заземление

до 1001 5 5.2 10.4 30

I

Заземляющий выпуск

I-I

Вертикальный электрод

Место сварки

AutoCAD SHX Text
 «О заземляющих электродах и 



Поз. Наименование Кол-во Ед. измеренияМасса Примечание

1 Ответвительный зажим РС481 4 шт 0.19

Спецификация оборудования и материалов

Примечание.
1.В спецификацию включено 5 комплектов данного оборудования на линию.

Установка переносного заземления на ВЛИ-0,4 кВ
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Установка переносного заземления на
ВЛИ-0,4кВ



 Промежуточная одноцепная опора П23

СВ95-3

Ø не менее
1000

Заземляющий
проводник

Схема установки стойки
СВ95-3

171

185 Ось трассы ВЛ

2
2
0
0

7
0
0
0

2
6
5

2
0
0
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Вешний вид опоры П23



Анкерная (концевая) одноцепная опора А23

СВ95-3
СВ95-3с

3550

Ø не менее

1000

Заземляющий
проводник

4500

Схема установки стойки
СВ95-3 (СВ95-3с)

171 3550

185 265
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Угловая анкерная одноцепная опора УА23

3

СВ95-3
СВ95-3с

3500 (3300)

Ø не менее 1000

Схема установки
стоек опоры
3500

Подкос 1

265
Ось трассы ВЛ

Подкос 2

2
4
0
0

(
2
7
5
0
)
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                       ø не менее
1000

Заземляющий
проводник

СВ105-5

2
0
0

3
0
0
0

7
5
0
0

7
2
0
0

М1:50

Ось трассы ВЛ

1
7
5

2
0
5

280

СВ105-5
Схема установки стойки

I
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Вешний вид опор К21 и УП21



Общие указания:
1. Осуществить установку информационных плакатов на всех опорах проектируемой
ВЛ-0,4 кВ. При выполнении плакатов изменять только номер опоры, за которой он
закреплен;
2. Плакаты выполнить из листового металла толщиной не менее 2 мм, размером 400х300
мм. Плакаты должны иметь стеклоэмалевое покрытие;
3. Фон плаката - белый, кайма и символы - черные;
4. Знак «осторожно электрическое напряжение» на информационном плакате выполнить
следующим образом : фон - желтого цвета, кайма и стрела черного цвета. Размеры знака -
равносторонний треугольник со сторонами 100мм;
5. На углах плакатов предусмотреть крепёжные отверстия в количестве 4шт., ширина
отверстия 5 мм, высота 22 мм;
6. Установку на железобетонных и металлических опорах ВЛ осуществить по месту при
помощи ленты металлической 20х0,7(COT37, F207 или аналогичные) на высоте 2,5-3,0 м
от поверхности земли.

Информационный знак воздушной линии 10кВ. М1:4

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг Примечание

1 Плакат информационный1 3,92 Со стеклокерамическим,
эмалированным покрытием

2 ГОСТ 3560-73 Лента бандажная F207-20, L=2,0м 2 0,28

3 Скрепа NC20 2 0,01

ООО "Сетевая
компания"

Опора №1
ВЛИ-0,4кВ Ф.№3 от
ТП-10/0,4кВ №36г

 2 м
ОХРАННАЯ ЗОНА

2 м
ОТ КРАЙНИХ ПРОВОДОВ

   Адрес: г. Пенза, ул. Бакунина, 20Б

   Телефон: 8(8412)231444
   Сайт: skpenza.ru

Линии разметки
не наносить
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Примечание:
1.Расстояние в свету между СИП-4н и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
2.Крепление крюков к стенам зданий производиться деревянным - шурупами 6х50 с шестигранной

головкой, кирпичным (ж/б) - пристрелкой дюбелями.
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2 1 4
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м
м

Тип ввода 1ф. 3ф. Итого
Масса 1 ед., кг

Количество, шт 34 2 36

1 Анкерный кронштейн CА16, шт 34 2 36 0.1

2
Натяжной зажим DN1, шт 34 - 34 0.09

Натяжной зажим DN123, шт - 2 2 0.104

3 Зажим ответвительный Р616R, шт 68 8 76 0.1

4  Шуруп Ø12 L=120 мм 34 2 36 -

5  Дюбель под шуруп Ø12 34 2 36 -

6 Ремешок пластиковый Е778, шт 68 4 72 0.015

Ведомость элементов для ввода в здания
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Узел ввода СИП-4 в здание



Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

I
проводов СИП .

1
1-1

4
5 3

1
3 1

2
4

1

1
6
2

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

I1
1-1

4
5 3

1
3 3

4
2

1

6
2

1 1
6
2

5
0 2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

Тип ввода 1ф. 3ф. Итого
Масса 1 ед., кг

Количество, шт 34 2 36

1 Анкерный кронштейн CАР25, шт 34 2 36 0.1

2
Натяжной зажим DN1, шт 34 - 34 0.09

Натяжной зажим DN123, шт - 2 2 0.104

3 Зажим ответвительный P645, шт 68 8 76 0.125

4 Металлическая лента 20х0,7х1000мм F207, шт 34 2 36 0.078

5 Скрепа NС20, шт 34 2 36 0.013

6 Ремешок пластиковый Е778, шт 34 2 36 0.015

Ведомость элементов для ответвлений к вводам в здания
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Дондуков

Дондуков

Машин
ИП Дондуков Р.Р.

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код
продукцииПоставщик

Ед.
измере-
ния

Кол.
Масса
1 ед., кг Примечание

ɺʃʀ-0,4 ʢɺ

Железобетонные элементы

1 Стойка вибрированная СВ 95-3с шт 9 900 Объем на 1ед = 0.3 м3

ТУ 5863-007-00113557-94

2 Стойка вибрированная СВ 105-5 шт 9 1180 Объем на 1ед = 0.45 м3

ТУ 5863-007-00113557-94

Стальные конструкции

1 Универсальный повторный заземлительУПЗ 16 шт 29 0.5

2 Заземляющий проводник ЗП6 м 3.9 0.5

3 Крепление подкоса У4, 20.0139 шт 1 6.8

Линейная арматура

1 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 207 м 56 0.078

2 Скрепа С20 шт 56 0.013

3 Комплект промежуточной подвески для несущей жилы провода СИП-2 ES1500 шт 12 0.36

4 Кронштейн анкерный CА1500 шт 22 0.1

6 Натяжной зажим для трехфазного ввода СИП-2 сечением 16-70 мм2 РА1500 шт 22 0.367

7 Зажим для жил СИП Р70 шт 44 0.1

8 Зажим Р72 шт 23 0.1

10 Плашечный зажим CD150 шт 29 0.13

11 Ремешок пластиковый Е778 шт 46 0.015

12 Колпачек CE25.150 шт 24 0.113
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